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Vezetd6i 6sszefoglalo

Az energiamegtakaritasi intézkedési terv készitése soran az intézmények rendelkezésre allo
energiafogyasztasi adatai, a kordbbi évek beruhdzasai, valamint a helyszini bejarasok soran
Osszegylijtott adatok keriiltek feldolgozasra.

A begyljtott adatok alapjan elmondhatd, hogy energia megtakaritast eredményezé feladatok
hatékony elvégzéséhez mindenképpen szilkséges az intézmények energetikai auditalasa,
valamint az intézményekre vonatkozd adatok rendszeres gyljtésére és kontrollalasara,
energetikus végzettséggel rendelkezé szakember altal.

A felmérés végzése soran jelentés gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozé adatok
nem egy helyen, hanem kiilonb6z6 szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak
megtalalhatok.

Az energiamegtakaritasi lehetoségek koziil kiemelt szerep jut a szemléletformélasnak, mely
soran nem csak az intézményeknél érhet6 el energia megtakaritas.

A sziikséges energiamegtakaritasi beavatkozasok harom csoportba keriiltek besorolasra.

Az els6 csoportba a beruhazast nem igénylo beavatkozasok keriiltek, melyek az intézmény éves
energiafogyasztasanak 3-5 %-0s megtakaritasit eredményezik. Jellemzben ezek a
beavatkozasok révidtavon, egy éven beliil megvalosithatok.

Masodik csoportba a minimalis raforditast igényld beavatkozasok keriiltek, melyek 4ltalaban
1-3 even belliil keriilhetnek megvalésitasra, és az intézmény éves energiafogyasztasanak 7-10
%-0s megtakaritast eredményezik.

A harmadik csoportban a beruhazast igényl6 beavatkozésok keriiltek, melyek tilnyomo részben
kiils forras bevonaséaval 4-5 éven beliil valosithatok meg és az éves energiafogyasztas 10-30
%-0s megtakaritasat eredményezik.

A beavatkozasok rendszerezése soran az alabbiak keriiltek megallapitésra:

Erosségek:

Segesd Kozség Onkormanyzatinak elkotelezettsége a fenntarthat6sdg mellett, valamint a
korabbi években szerzett tapasztalatok, mind a beruhazasok (intézmény-feldjitasok), mind a
palyazatok terén.

Gyengeségek:
Az energia-megtakaritasi beavatkozasokat hatékonyan iranyité tudo energetikus végzettséggel
rendelkezd szakember hidnya, valamint a sajat pénzforras hianya.

Lehetoségek:
Az energia-megtakaritast eredményez6, valamint a megujulé energia felhasznalasat timogato
palyazati forrasok elérése.

Fenyegetések/veszélyek:
A jelentSs energia megtakaritast eredményezé beruhdzasok elmaradasa forrashiany miatt,
valamint az épiileti adottsagok korlatozottsaga.
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Erésség
Bels¢ tényezok, amelyek segitenek a
célok megvalositasaban

A korabbi beruhdzdsok sordn szerzett
szakmai tapasztalatok. A fenntarthatosag

Gyengeség
Belso tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
Sajat pénzforras hianya. Energetikus
szakember hidnya, valamint a korszeriitlen

Kiilsé tényezok, amelyek segitenek a
célok megvalositasaban
Energia megtakaritdsi és megujulo
energiak alkalmazasat tamogato
palyazati forrasok elnyerése.

iranti  elkotelezettség. A  dolgozok | elavult rendszerek.
energiatudatos gondolkoddsa.
Lehetoség Fenyegetések/veszélyek

Kiils6é tényezok, amelyek gatoljak a célok
megvalositasat
A beruhazasok megvalositasahoz sziikséges
forrasok hianya.

Otéves intézkedési terv megvalositani kivant energia megtakaritdsi intézkedései:

Beruhdzdst nem igénylo rovidtavi Becsiilt éves Hatdridé Felelos
beavatkozdsok megtakaritds (mért személy
mértékegység)’
szokasok  valtoztatasa,  felelosok 3% 2017.12.31. | intézmény
kijelolése  (pl.  nydron éjszakai vezetd
dtszelloztetés,  gépi  szelldztetés
hianydban ésszerii szelldztetés télen)
iizemeltetési menetrendek atalakitasa 3% 2017.12.31. | intézmény
(fitési, napi, heti menetrend, az vEZell
tizemsziinetben a belsé homérséklet
csokkentése, a fiitési szezonban a
fiitési rendszer vizhémérsékletének
csokkentése)
gdzkazdanos fiitési rendszer 5% 2017.12.31. | intézmeény
vizhémérsékletének csokkentése (a vezetd
kiilsd homérséklet fiiggvényében a
flitoviz homérséklete csokkenthetd)
a rendszerek tizemelési 3% 2017.12.31. | intézmény
hatékonysdgdanak — novelése  a vezetd
rendszeres ellendrzéssel és
karbantartassal
szemléletformald intézkedések: 3% 2017.12.31. | intézmény
e dolgozdk WEEE
energiahatékonysagi képzése
o felhasznaloi szokdsok
megvaltoztatasa,  feleldsok
kijelolése
e figyelemfelhivo feliratok
elhelyezéese

L A mérGoran vagy a vasarolt energia esetén a szolgaltatd &ltal kibocsatott szamladn szerepld

mértékegységben
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® energia megtakaritasra
vonatkozo dolgozoi
Javaslatok tamogatdsa,
motivacio
tervszerii megelozd karbantartds 3% folyamatos | polgdrmester
2017. évtdl | karbantartd
rendszeres ellendrzés, karbantartds 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtsl | karbantarto
Minimadlis rdforditast igényld Becsiilt éves Hatdrido Felelos
beavatkozdsok megtakaritds (mért személy
mértékegység)
energiatakarékos vilagitotestek | 5% - 16.646 Ft —347 | 2018.12.31. | polgarmester
beszerzése (bel- és kiiltérben) kWh
energetikai tanusitvanyok 0% 2018.12.31. | polgarmester
elkészittetése
energetikai rendszer beszabalyozdsa, 5-10% 2018.12.31. | polgarmester
Jfolyamatos ellendrzése
energiatakarékos berendezések 7-10 % 2018.12.31. polgérmester,
(szamitogépek, monitorok, hiitd, stb.) ntSzmeny
beszerzése, a meglévd berendezések vezeto
hasznalata sordn az
energiatakarékos hasznalatra valo
torekves (pl. szamitogep kikapcsoldsa
utan a halozatbol valo levilasztisa)
fiitési rendszer hidraulikai 3% 2018.12.31. | polgarmester
beszabalyozasa
szivattyuk, ventillatorok 5% 2018.12.31. | polgarmester,
feliilvizsgdlata,  sziikség  szerinti karbantarté
cseréje
termosztatikus radiatorszelepek 5% 2018.12.31. | polgarmester,
beépitése karbantart6
gépészeti, epiiletgépészeti 10 % 2018.12.31. | polgarmester,
veszteségfeltaras és energetikai audit karbantart6
elkészittetése
mitanyag ablakok, ajtok iitkozésénél 7-10 % 2018.12.31. | polgarmester
rugalmas  tomités  elhelyezése, karbantart6
légzaras javitasa (zdrszerkezetek
Jjavitdsaval, beallitasaval), ajtéknal
huzatfogo kefe felszerelése,
passzitasok elvégzése
Beruhdzdssal jaro intézkedések becsiilt éves Hatarido Felelos
megtakaritdas (mért személy
mértékegység)
energiatakarékos vizadagolok 20 % 2019.12.31. | polgarmester
felszerelése
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korszertisitése (LED  rendszer
kiépitése)

a vilagitasi rendszer programozott 10 % 2019.12.31. | karbantart6
miikodtetése, jelenlét-érzékelok

felszerelése

elektromos halozat teljes | 10 % - 33.293 Ft — 694 | 2020.12.31. | polgarmester

kWh

Forras esetében (palydzat,
tamogatds) megvalosithato
beruhazdssal jaro intézkedések

becsiilt megtakaritas (mért mértékegység)

fiitéskorszeriisités 1. (meglévd
rendszer teljes atalakitasa-
kondenzacios kazan beépitése)

10 % - 60.480 Ft — 378 m?

épiilet  fiitéskorszeriisitése Il —
meglévo halozat dtalakitasa
(héleadok, csovezetékek)

15 % - 90.720 Ft — 567 m*

hasznalati  melegviz  korszeriisités
megujulo  energia kihaszndlasaval
(napkollektor telepitése és hékozld
rendszerre kotése)

30 % - 99.878 Ft — 2.081 kWh

épiilet  hiités- és  legtechnikai
rendszerének kiépitése

vasbeton fodém elkészitése, uj tetd
faszerkezetének elkészitése, lécezés,
cserepezés)

épiilet magastetd hdszigetelése (200 20 %
mm vastag EPS kézetgyapot)
teljes tetdcsere (térdfalak falazdsa, 20 %

A nyomon kovetésért felelés személy vagy személyek nevének a meghatarozasa:

Halozat felé:

Kapcsolattarto személy Nemzeti Energetikusi | Péntek Laszlo polgarmester

kavetéséért felelds személyek:

Az energiahatékonysdgi eredmények nyomon | Péntek Laszl6 polgarmester, Pam

Miklésné intézményvezeté és Vas
Jozsef karbantartd

1. Az épiilet alapadatai

A 7562 Segesd, Szabadséag tér 6. szdm alatti Tiindérkert Ovoda két telephellyel, a II. szamu
Ovodaval (Segesd, Teleki utca 32.) és a konyhéaval (Segesd, Jozsef A. utca 2.) mikodd
intézmény. A II. szdmu 6voda épiilete az 1960-as években épiilt. Az épiilet 1dbazata és falazata

tegla.

Az 1. és aIl. szamu 6voda 2005-ben egy elnyert palyazat eredményeképpen felujitasra keriilt.
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A felujitas eredményeképpen az épiiletet homlokzati szigeteléssel lattak el, 4 cm vastag
AUSTROTHERM AT-H2 téblaval. A tet6 TONDACH hornyolt kerdamia tetdcserepet kapott, a
fodémet THERWOOLIN ELF lagy hoszigeteld filccel szigetelték.

A tetd magas jellegii, a fa tetdszerkezet keramiacserép fedési, a fodém pedig beton. A padlastér
nem hoszigetelt. A tetd teljes felujitasra szorul.

Az Ovoda 2005-6s felujitasa soran a nyilaszarokat hészigetelt, fokozott légzarasu milanyag
bejarati ajtokra és ablakokra cserélték. Az épiiletben 1év6 egyéb ajtok hagyomanyos pallétokos
farostlemez ajtok.

Az épiilet flitési rendszere kozponti, a hét egy THERMOMAX tipusu gazkazan termeli, a
héleadok radidtorok. A gazkazan fogyasztdsa magas, az dvodaban gazdasagtalan a fitési
rendszer. A kazanhaz az épiilet keleti oldalan talalhato.

Az épiilet keleti €s nyugati oldalan 1év6 nyilaszarok redénnyel rendelkeznek, mely a hévédelem
szempontjabol jelentds.

A meleg vizet az épiiletben 1évé 3 db 120 literes villanybojler biztositja, mely a konyhaban és
a vizesblokkban adja a meleg vizet.

Az ¢épllet vilagitasat hagyomanyos fénycsé armatira, hagyoményos izzé, illetve a
csoportszobaban neon fénycsé biztositja.

Fobb beavatkozdsi teriiletek és energia megtakaritdsi célok:

1./ Az épiilet fitési rendszerének korszertsitése, zart, keringet6 szivattyus, kiilsd/belsé
hémérsékletre szabalyozo vezérld rendszerrel. Nagy hatasfoku kondenzaciés gazkazan
beépitése. Cél, legalabb 15 %-os foldgaz megtakaritas.

Az energia-megtakaritas, valamint a CO: kibocsatds mellett a kondenzaciés kazanok NOy
kibocsatasa is kevesebb, 50 %-a a legjobb atmoszférikus kazanok kibocsatasanak.

2./ A magastet6 hdszigetelése. Cél, legalabb 15 %-o0s megtakaritas.

A szigetelés kovetkeztében csokken a héhidhatés, tehat nem torténik allagkdrosodas, nem
alakul ki penész. A szigetelés hatasara a szerkezet hotarolé képessége novekszik, csokken a
fagyhatas és az esviz beszivargas kockazata.

3./ A vizhasznalat és a meleg viz eldallitas a jelenlegi gyakorlathoz képeset kondenzéacios kombi
gazkazan beépitésével. Napkollektor telepitése és hdkoz16 rendszerre kotése.

Napkollektor telepitése €és hokozld rendszerre kotése. A napkollektorok alkalmazhatoak
hasznélati melegviz (HMV) eldallitasara, valamint hozzajarulhatnak a fiitési igény fedezéséhez.
Egy megfeleléen tervezett és méretezett rendszer a HMV igény 60-70 %-at, j6l hoszigetelt
¢pliletben a fiitési igény 20-30 %-at képes fedezni hazai koriilmények kozott. Az
energiamegtakaritdsi potencialt nagyban befolyasolja a kivéltott energiahordozoé tipusa (pl.
foldgéz vagy elektromos aram).

4./ Az eptletben €s az épiileten kiviil a lampatestek energiatakarékos cseréje. Cél, legalabb 5
%-0s megtakaritas.

5./ Teljes tetécsere — térdfalak falazdsa, vasbeton fodém készitése, 1ij tetd faszerkezetének
elkészitése, 1écezés, cserepezés, oromfalak épitése, vakolasa.
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A 2016. évben felhaszndlt energidra vonatkozo adatok:

Foldgaz 3.780 m’/ év 604.800 Ft
Elektromos aram 6.936 kWh/év 332.928 Ft
Viz 252 m3/év 151.704 Ft

A foldgaz fogyasztasbol eredé6 CO; kibocsatas: 3.780 m® x 0,203 kg = 767,34 kg=0,8t

A villamos-energia fogyasztasbol ered CO; kibocsatas: 6.936 kWh x 0,365 kg = 2.532 kg =25 t

Az epiilet fobb adatait tablazatos formaban célszerli rogziteni legalabb az aldbbi tartalom
szerint:

Az épiilet alapadatai

Az ingatlan cime 7562 Segesd, Szabadsg tér 6.

Helyrajzi szama 514

Tulajdonos / Megrendel6 neve Segesd Kézség Onkorményzata

Az ingatlan megnevezése Segesdi Tiindérkert Ovoda II. szami 6voda

Létesitmény funkcioja 6vodai nevelési feladatok ellatasa
Védettség (helyi védett, miiemlék) nincs

Hasznos alapteriilete 248 m?

Epités ideje 1960-as évek

Epiiletszerkezet hagyomanyos

Szintszam 1

Az épiilet miiszaki alapadatai

Kiils6 falazat (tégla, panel, stb) tégla

Tetd (lapos, magas, beépitett magastets)

magastetd és keramiacserép fedés

Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb)

hészigetelt miianyag ablakok

Ajto (pallétokos, fém, stb.)

bejarati ajté hoszigetelt miianyag,
belsd egyéb ajtok hagyomanyos
farost pallétokosak

Felhasznalt energia (foldgdz, tavhé, benzin, gdzolaj,
villamos energia, megujulo, stb.)

foldgaz, villamos energia

Flitési rendszer (kozponti, konvektor,stb.) kézponti
Szell6zési rendszer (hévisszanyerés, stb.) nincs
Hoétermeld (gdzkazdn, vegyes tiizelésii kazén, stb.) gazkazan
Hoéleado (radidtor, padidfiités, konvektor, stb.) radiator

HMV rendszer (gdzkazan, tavhé, napkollektor, stb.)

3 db 120 literes villanybojler

Hutési rendszer (split, kézponti klima)

nincs

Vilagitas (kompakt, neon, led, sth)

hagyomanyos fénycs6 armatura,
hagyomanyos izz6, neoncso
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Eves kihasznaltsag (nap/év): 252 nap/év
Epiilet energetikai besorolasa (amennyiben
rendelkezésre dll energetikai tanusitvdny).

nem késziilt

2. Energiamegtakaritasi intézkedési lehetdségek

A sziikséges energiamegtakaritasi beavatkozasok harom csoportba keriiltek besorolasra:

Az elsO csoportba a beruhazast nem igényl6 beavatkozasok keriiltek, melyek az intézmény éves
energiafogyasztidsanak 3-5 %-os megtakaritasat eredményezik. Jellemzéen ezek a
beavatkozasok rovidtavon, egy éven beliil megvalosithatok.

Masodik csoportba a minimalis raforditast igénylé beavatkozasok keriiltek, melyek altalaban
1-3 éven belill keriilhetnek megvalositasra, és az intézmény éves energiafogyasztasanak 7-10
%-0s megtakaritast eredményezik.

A harmadik csoportban a beruhédzast igényl6 beavatkozasok keriiltek, melyek tilnyomo részben
kiils6 forrds bevonasaval 4-5 éven beliill valésithatok meg és az éves energiafogyasztas 10-30
%-o0s megtakaritasat eredményezik.

A beavatkozasi javaslatok kidolgozasa soran fel kell tdrni minden olyan lehetdséget, amellyel
energia megtakaritas érhet6 el. Az intézkedési terv alapja az intézmény energetikai allapotanak
felismerése.

2.1. Beruhizist nem igénylo beavatkozisok

Beruhazast nem igényl6 beavatkozasok, melyek az intézmény éves energiafogyasztasanak 3-5
%-0s megtakaritasat eredményezik. Jellemzben ezek a beavatkozasok révidtavon, egy éven
beliil megvaldsithatok.

Energiamegtakaritdsi lehetoségek részletes lefrdsa intézkedésenként:

Intézkedés Becsiilt éves megtakaritds (mért
mértékegység)
szokasok valtoztatdsa, felelGsok kijelolése (pl. 3%

nydron éjszakai szelldztetés, gépi szelldztetés
hidnydban ésszerii szelldztetés télen)
tizemeltetési menetrendek dtalakitasa (fiitési, 3%
napi, heti menetrend, az iizemsziinetben a belsd
homeérséklet csokkentése, a fiitési szezonban a
fiitési rendszer vizhomérsékletének csokkentése)
gazkazanos fiitési rendszer vizhomérsékletének 5%
csokkentése (a kiilsé homérséklet fiiggvényében a
filitéviz hdmérséklete csikkenthetd)
a rendszerek tizemelési hatékonysaga a 3%
rendszeres ellendrzéssel és karbantartdssal
novelhetd
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szemléletformalo intézkedések: 3%
e dolgozok energiahatékonysdgi képzése

e felhasznaldi szokdsok megvaltoztatdsa,
feleldsok kijelolése

o figyelemfelhivo feliratok elhelyezése

® energia megtakaritasra vonatkozo
dolgozoi javasiatok tamogatdsa,

motivacio
tervszeri megeldzd karbantartds 3 %
rendszeres ellendrzés, karbantartds 3%

2.2. Minimalis riforditist igénylé beavatkozasok

Minimalis raforditast igényld beavatkozisok keriiltek, melyek altaldban 1-3 éven beliil
kerilhetnek megvalositisra, és az intézmény éves energiafogyasztasanak 7-10 %-os
megtakaritast eredményezik.

Energiamegtakaritdsi lehetoségek részletes leirdsa intézkedésenként:

Intézkedés Becsiilt éves megtakaritas (mért
mértékegység)
energiatakarékos vilagitotestek beszerzése (bel- 5 % - 16.646 Ft — 347 kWh
és kiiltérben)
energetikai tanusitvanyok elkészittetése 0 %
energetikai rendszer beszabdlyozdsa, folyamatos 5-10 %
ellendrzés
energiatakarékos berendezések (szamitogépetk, 7-10 %

monitorok, hiitdk, stb.) beszerzése, a meglévd
berendezések haszndlata soran az
energiatakarékos haszndlatra valé torekvés (pl.
szamitogép kikapcesoldsa utdn a halézatbol valo

levalasztasa)
[iitési rendszer hidraulikai beszabdlyozdsa 3%
szivattyuk, ventillatorok feliilvizsgdlata, sziikség 5%
szerinti cseréje
termosztatikus radiatorszelepek beépitése 5%
gépészeti, épiiletgépészeti veszteségfeltards és

energetikai audit elkészittetése 10 %

miianyag ablakok, ajték iitkozésénél rugalmas 7-10 %

tomités elhelyezése, légzdrds javitdsa
(zdrszerkezetek javitdsdaval, bedllitasaval),
ajtoknadl huzatfogo kefe felszerelése, passzitasok
elvégzése
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2.3. Beruhazist igénylé intézkedések

Beruhazast igényld beavatkozasok, melyek tilnyomé részben kiilsé forras bevonasaval 4-5
even belill valésithatok meg ¢és az éves energiafogyasztis 10-30 %-os megtakaritasat
eredményezik.

Energiamegtakaritdsi lehetéségek részletes leirdsa intézkedésenkent:

Intézkedés Becsiilt éves megtakaritas (mért
mértékegység)

energiatakarékos vizadagolok felszerelése 20 %

vildgitdsi rendszer programozott miikodtetése, 10 %

Jjelenlét-érzékeldk felszerelése)
elektromos hdlozat teljes korszeriisitése (LED 10 % - 33.293 Ft — 694 kWh
rendszer kiépitése)

fiitéskorszeriisités I. (meglévd rendszer teljes 10 % - 60.480 Ft — 378 m?
atalakitdsa-kondenzdcios kazdn beépitése)

épiilet fiitéskorszeriisitése Il. — meglévé hdlozat 15 % - 90.720 Ft — 567 m?

dtalakitdsa (héleadok, csévezetékek)

hasznadlati melegviz korszeriisités megijuld 30 % - 99.878 Ft — 2.081 kWh

energia kihaszndldsaval (napkollektor telepitése
és hékizld rendszerre kétése)
épiilet hiités- és légtechnikai rendszerének -

kiépitése
épiilet magastetd hészigetelése (200 mm vastag 20%
EPS kézetgyapot)
teljes tetcsere (térdfalak falazdsa, vasbeton 20 %

fodém készitése, 1 tetd faszerkezetének
elkészitése, lécezés, cserepezés

3. Megvalositott intézkedések

Az elmult 6t évre vonatkozoan nem késziilt intézkedési terv.

4. Megvalositand6 intézkedések meghatarozasa

Az energiahateékonysag novelése, illetve a lehetdségek feltarasa érdekében a meghatarozott
Javaslatokat a megvalositds tervezett idSpontja szerint sorba rendeztik. Minden egyes
javaslathoz felel6st, megvaldsitasi hataridét és becsiilt megtakaritasi potencial keriilt
hozzarendelésre.

A fejlesztési intézkedések megvaldsitasi sorrendjének kialakitasakor a rendelkezésre allo
emberi és pénziigyi eréforrasok mellett a miiszaki szempontokat is figyelembe vettiikk. Az
egymasra €piild intézkedések nem megfeleld megvalositasi sorrendje tobbletkoltségeket
eredményezhet.
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Beruhdzdst nem igényld rividtdvi becsiilt éves | Tervezett Felelos
beavatkozdsok megtakaritas | idopont személy
(eldz0 évihez
képest %
ardnyban)
szokdsok valtoztatasa, feleldsok kijelolése (pl. 3% 2017.12.31. |  intézmény
nydron éjszakai dtszelldztetés, gépi szelldztetés RZBk
hidnydban ésszerti szellGztetés télen)
tizemeltetési menetrendek dtalakitdsa (fiitési, 3% 2017.12.31. | intézmény
napi, heti menetrend, az lizemsziinetben a belsé vezetd
homérséklet csokkentése, a fiitési szezonban a
fiitési rendszer vizhdmérsékletének
csokkentése)
gdzkazdnos fiitési rendszer vizhémeérsékletének 5% 2017.12.31. | intézmény
csokkentése (a kiilsé hémérséklet fiiggvényében Vel
a fiitéviz hdmérséklete csikkenthetd)
a rendszerek iizemelési hatékonysdga a 3% 2017.12.31. |  intézmény
rendszeres ellendrzéssel és a karbantartdassal vezetd
novelhetd
szemléletformalo intézkedések: 3% 2017.12.31. intézmény
e dolgozok energiahatékonysagi képzése Vezetd
o felhasznaloi szokdsok megvaltoztatasa,
felelosok kijelilése
e figyelemfelhivo feliratok elhelyezése
e energia megtakaritasra vonatkozo
dolgozoi javaslatok tamogatasa,
motivacio
tervszerii megeldzd karbantartds 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtol | karbantartd
rendszeres ellendrzés, karbantartds 3% folyamatos | polgarmester
2017. évtol | karbantartd
Minimalis rdforditdast igénylé Becsiilt éves Becsiilt Tervezett Felelos
beavatkozasok megtakaritdas koltség idopont személy
eldzd évihez
képest %
ardnyban
energiatakarékos vilagitotestek 5% -16.646 Ft | 300.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
beszerzése (bel- és kiiltérben) — 347 kWh
energetikai tanusitvanyok 0% 50.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
elkészittetése
energetikai rendszer 5-10 % 100.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
beszabalyozasa, folyamatos
ellendrzése
energetikai berendezések 7-10 % 160.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
(szamitégépek, monitorok, hiiték, intézmeény-
sth.) beszerzése, a meglévd vezeto

12




Segesdi Tiindérkert Ovoda 1II. szamu évoda

Energiamegtakaritasi intézkedési terv

berendezések haszndlata sordn az
energiatakarékos haszndlatra valé
torekvés (pl. szamitogep
kikapcsoldasa utdn a hdalézatbol valo

levalasztdsa)
flitési rendszer hidraulikai 3% 100.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
beszabalyozasa
szivattyuk, ventillatorok 5% 70.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
feliilvizsgalata, sziikség szerinti karbantarté
cseréje
termosztatikus radiatorszelepek 5% 100.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
beépitése karbantarto
gépészeti, épiiletgépészeti 10 % 120.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
veszteségfeltards és energetikai karbantarto
audit elkészittetése
miianyag ablakok, ajtok 7-10 % 180.000 Ft | 2018.12.31. | polgarmester
litkozésénél rugalmas tomités karbantarté
elhelyezése, légzaras javitdsa
(zdrszerkezetek javitasaval,
beallitasaval), ajtoknal huzatfogé
kefe felszerelése, passzitdsok
elvégzése
Beruhazassal jaro intézkedések Becsiilt éves Becsiilt Tervezett Felelos
megtakaritds koltség idopont személy
energiatakarékos vizadagolok 20 % 250.000 Ft | 2019.12.31. | polgarmester
felszerelése
a vilagitasi rendszer programozott 10 % 200.000 Ft | 2019.12.31. | karbantartd
mitkodtetése, jelenlét érzékeldk
felszerelése
elektromos halozat teljes 10 % - 33.293 Ft | 800.000 Ft | 2020.12.31. | polgarmester
korszeriisitése (LED rendszer — 694 kWh
kiépitése)
Forras esetében - palydzat, Becsiilt éves Becsiilt Tervezett Felelos
tamogatas - megvalosithato megtakaritds koltség idopont személy
beruhazdssal jaro intézkedések
épiilet magastetd hdszigetelése (200 20 % I,5MFt | 2022.12.31. | polgarmester
mm vastag EPS kézetgyapot)
Jiitéskorszerisités 1. (meglévd 10 % - 60.480 Ft 3MFt 2022.12.31. | polgdrmester
rendszer teljes dtalakitisa — ~378 m?
kondenzdcios kazdan beépitése)
épiilet flitéskorszeriisités Il — 15%-90.720Ft| S5MFt 2022.12.31. | polgarmester
meglévé hdlézat dtalakitdsa ~567 m’
(holeadok, csévezetékek)
haszndlati melegviz korszeriisités 30 % elektromos | 3,5 M Ft | 2022.12.31. | polgarmester
(napkollektor telepitése és hdkozld aram
rendszerre kotése
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épiilet hiités- és légtechnikai - 1 M Ft 2022.12.31. | polgarmester
rendszerének kiépitése
teljes tetdcsere 20 % 6 M Ft 2022.12.31. | polgarmester

5. A végrehajtas nyomon kovetése

A tervben foglaltak végrehajtasat minden év februar 28. napjaig feliil kell vizsgilni. Az
energiafogyasztasi adatokat (szamlékat) havonta ellenérizni sziikséges, az esetlegesen
felmertild meghibasodasok miel6bbi megsziintetése érdekében.

Felelos: Petes Rita ligyintéz6, Vas Jozsef karbantart6 és Pam Miklésné intézményvezetd

Az energia-fogyasztas adatait az éves koltségvetési terv készitésekor kell attekinteni.

Felelds: Péntek Laszlo polgarmester

6. MELLEKLETEK

6.1. Epiiletenergetikai tandsitvanyok masolatai
6.2. Egyéb veszteségfeltarasok dokumentumai

6.3. Tervezett szemléletformalasi akciok

6.4. Fotédokumentacio

6.5. Az intézkedési terv elkészitésében kozremiik6dd szakemberek felsorolasa
6.6. Ingatlanvagyon-Kkataszter épiilet nyilvantarté lap
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